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Indledning

Denne vedligeholdelsesplan er udarbejdet af Newsec Property Asset Management Denmark
A/S (herefter benavnt Newsec).

Vedligeholdelsesplanen har til hensigt at give en beskrivelse af bygningens aktuelle tilstand og
belyse evt. fremtidige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Vedligeholdelsesplanen taen-
kes anvendt af foreningens bestyrelse som overblik over lgbende udgifter og fastlaggelse af
budgetter for fremtidige arbejder.

Budgetarket er lagt ud som en 10 ars vedligeholdelsesplan. Det anbefales, at vedligeholdelses-
planen ajourferes arligt i takt med, at diverse projekter gennemfgres. En dynamisk rapport vil
give et godt billede af ejendommens tilstand og Isbende vedligeholdelsesbehov.

Der kan udarbejdes en fast aftale med Newsec pa ajourfering, saledes dette indgar i forenin-
gens drift.

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet pa baggrund af et bygningssyn, der er en visuel besigti-
gelse af alle tilgaengelige bygningsdele pa klimaskarm, kaelder, trapper og loftarealer etc. samt
evt. boligenheder. Der er ikke foretaget indgreb i konstruktioner eller lignende.

Synet er foretaget fra terraen, og hvor det har veeret muligt at fa adgang.

Omfanget er en repraesentativ registrering og derfor ikke en 100 % gennemgang af alle for-
hold.

Undersegelsen kan ikke lgges til grund for evt. ansvarspadragelse af evt. udvikling pa ikke
registrerede skader.

Priserne er angivet efter Molio Prisdata samt egne erfaringspriser.

Foreningen anbefales at indga et samarbejde med Newsec om en arlig ajourfering af vedlige-
holdelsesplanen, sa det saledes kan sikre, at foreningen har et vedvarende overblik over ejen-
dommens tilstand og kommende vedligeholdelse/udgifter.

Vedligeholdsarbejderne er opdelt i fglgende 4 kategorier:

Drift
Arbejder der skal udfgres Igbende for at undga en forringelse af ejendommen.

Vedligehold
Arbejder der skal udfgres inden for de naermeste ar for at holde ejendommen i vedligeholdt
stand.

Anbefaling
Arbejder der kan udferes for at forbedre ejendommen eller brugen af ejendommen.

Lovkrav
Arbejder, der skal udfgres i henhold til lovkrav.

Interval
Frekvens for arbejders udfgrelse, se i gvrigt budgetark.

Tilstande anfert pa budgetark er vurderet ud fra skalaen:
God (gren)Middel (gul), Acceptabel (orange) Darliqg [l
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Ejendommens data ifglge BBR-register

Navn:
Adresse:
Administrator:
Ejendomsnr.:
Ejendomsnr.:
Matr. nr.:

Ejer lav:
Ejendomstype:
Opfert:

Matrikulart areal
Bygninger

Bebygget areal
Bygningsareal
Boligareal

Keelderareal
Tagetageareal

Udnyttet tagetage
Etager

Boligenheder
Erhvervsenheder

Areal som hverken er bolig
eller erhverv

Andet areal -
"Smabygninger/halvtag”
Vejareal

Vandforsyning
Aflgbsforhold
Opvarmningsmetode
Opvarmning

Ejendommens historie
2008 Bygningen er opfert

E/F Lanternen

Islands Brygge 77 A-B-C-D-E, 2300 Kpbenhavn S
Newsec, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby
42270 (ejendomsnr. hos Newsec)
441920(ejendomsnr. hos kommunen)

214

Eksercerpladsen, Kebenhavn

Beboelsesejendom

2008

3.571m?
1

1.248 m?
9.139 m?
9,139 m?
2.966 m?
0 m?
0Om?

5

73 Boligenheder med kekken
0

om?

0Om?

O Renovationsareal mv. i gard

0O m?

Alment vandforsyningsanlag (tidligere offentlig)
Aflgb til spildevandsforsyningens rensningsanlaeg
Radiatorsystem

Fjernvarme
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Konklusion

Ejendommen er 11 ar gammel og fremstar velholdt, uden behov for vaesentlige vedligeholdel-
sesarbejder.

Udover almindelig vedligeholdelse er der behov for fglgende:

Afklaring af vandindtrangning fra murkroner
Afklaring af vandindtraengning i parkeringskalder
Afklaring af brandstrateqgi | kalder

Opfugtet murvaerk pa gavl

Derpumpelgsning til opgangsdare

Isolering af uisolerede varmerer i kalder

Alle belgb i budgetarket er anfgrt ud fra en erfaringsmassig vurdering. Der er ikke indhentet
tilbud for prisfastsaettelserne. Pa gnskede udbedringsarbejder anbefales, at der udarbejdes et
projekt for indhentning af sammenlignelige tilbud.

Budgetarket er opbygget, sa det fremgar, hvornar arbejder anbefales udfert.
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01. Tagvaerk

Fladt tag med isolering og tagpap.

Der er adgang til taget fra trappeopgange via teknikrum.
Inddakninger pa murkrone og udluftningshaetter er udfert i zink.
Fra de hejtliggende tagflader er der afvanding ved udspyr i facaden.
Vagge til teknikrum er beklaedt med zink med staende false.
Kondensisolerede nedlgbsrer er placeret i bygningen.

Der er etableret faldsikring.

Tagpap har en forventet levetid 45 ar (2008-2053).
Zink har en forventet levetid pa 30 ar (2008-2038).

Taget vurderes at veere i god stand.
Der er ikke observeret behov for aktuelle vedligeholdelsesarbejder.

Man har haft vandskader ved facaderne i de underliggende boliger, hvilket kan skyldes vand-
indtraeengning ved murkronerne.

Et sted er observeret, at samling af zinkkapslerne er fuget i et forseg pa at forhindre vandind-
trangning.

Det vurderes, at arsagen kan vaere murkroner, der er for lave i forhold til tagfladen og zink-
kapsler, der er for sma. Det anbefales af fa en konsulent til at udarbejde et I@sningsforslag.

o
£
2
@konomi = Pris i kr.
Drift
Vedligehold
01.01 Eftersyn af taget 1 5.000
Anbefaling
01.02 Forslag til lasning af problemer med vandindtrangning 30.000
Lovkrav
01.03 Arlig kontrol af faldsikringsanlaeg 1 5.000

6 (42)



Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen

NEWSEC

Fladt tag med tagpap

L £3 Lo i,
Murkrone med god hejde, sa vandindtrangning for- Murkrone med lille hajde, der giver risiko for vand-
hindres indtrangning

Aflgb fra de hejtbeliggende tagflader. Hejde pa
zinkkapsel vurderes at vare for lille

Faldsikring
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen

Tagnedlgb er fort inde i bygningen til kalder. Her
ses nedlgbet fert under loftet i kaelderen

NEWSEC

& (42}



NEWSEC

02. Keelder/fundering

Der er keelder under hele ejendommen, inklusiv gardarealet.

Kalderen benyttes som parkeringskalder til bade cykler og biler, pulterrum og teknik.
Pulterrum og forrum til elevatorer er opvarmet.

Parkeringskzlderen er vel udiuftet ved riste i facader og terran.

Dere i kaelderen er staldgre med pumper.

Alle overflader er beton. | den del af parkeringskelderen, der ligger under ejendommen, er lof-
tet isoleret med mineraluldsplader.
Pulterrumsvagge i stalplader og tradgitter.

Kelderen vurderes at vaere i middel stand.
Overflader er vedligeholdelsesfrie.

Der ses problemer med vandindtrangning i mindre omfang i parkeringskzlderen ved facader
og loft under gardarealet. Hvis man gnsker at Igse problemerne, anbefales det at fa en konsu-
lent til at udarbejde et I@sningsforslag.

Driftspersonalet oplyser, at der er problemer med manglende fald pa gulvet i parkeringskaelde-
ren. Hvis man gnsker at Igse problemet, anbefales det at fa en konsulent til at udarbejde et lgs-
ningsforslag.

Teknikrum bag elevatorskakte er udfgrt med branddeére, men det ses, at installationsgennem-
feringerne ikke er udfert teette. Det anbefales at se pa ejendommens brandstrategi mht. om
forholdet er i orden.

IC
£
2
@konomi = Pris i kr.
Drift
02.01 Eftergang og justering af dere 1 5.000
Vedligehold
Anbefaling
02.03 Forslag til lesning af problemer med vandindtrangning 30.000
02.04 Forslag til Iesning af manglende fald pa gulv i parkeringskaIder 30.000
Lovkrav
02.05 Se pa ejendommens brandstrategi 15.000
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200

E/F Lanternen

NEWSEC

Parkeringskalder

Betonloft under gardarealet Riste i facaden til udiuftning af parkeringskalderen

Riste i terran til udiuftning af parkeringskaelderen Cykelparkering
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen
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Pulterrum

Installationsgennemfgringer i teknikrum ved eleva-
torskakt er ikke brandtatte

: L
T : » St L4 4

o F oy i 1

Parkeringskalder set fra Jens Otte Krags Gade
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200

E/F Lanternen
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03. Facader/sokkel

Facader er blankt murvaerk med zinkpartier over opgangsdgrene.
Salbanke eri alu, der er fuget mod murveerket.
Der er blgde fuger mellem murvaerkselementerne.

Facaderne vurderes at vere i god stand.

Der ses opfugtning af murvaerk ved terran. Dette behgver ikke at have betydning for holdbar-
heden, hvis der er anvendt de korrekte materialer.

@verst pa gavlen ved nr. 77E ses opfugtet murvaerk. Det anbefales at finde arsagen og udbedre
fejlen/skaden.

Blankt murvark har en forventet levetid pa 80 ar (2008-2088).

Salbanke i alu har en levetid pa 55 ar (2008-2058).

Bledefuger har en forventet levetid pa 20 ar (2008-2028). Driftspersonalet har dog allerede
observeret behov for udskiftning. Det ma derfor forventes, at der fremover skal afsattes mid-
ler til udskiftning af disse.

Interval

@konomi
Drift

Pris i kr.

Vedligehold
03.01 Eftergang af blede fuger 5 25.000

Anbefaling
03.02 Udbedring af opfugtet murvasrk under murkrone 20.000

Lovkrav

Sydvestlig facade Gavl mod syd
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200

E/F Lanternen
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Indgangsparti Gavl mod nord

Gardfacade Gardfacade

£ - 1
" == .

Opfugtet murvaerk ved terran Opfugtet murvaerk pa gavl ved nr. 77E
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200

E/F Lanternen
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04. Vinduer
Alu vinduer fuget udvendigt med silikonefuge og indvendigt med fugeband.

Vinduer vurderes at veere i god stand.

Ruder, tatningslister og fuger har en levetid pa ca. 20 ar (2008-2028). Det ma derfor forven-
tes, at der skal afsattes midler til udskiftning af disse inden for den kommende 10-arsperiode.

| dette afsnit afsattes beleb til vedligeholdelse af vinduer i fzllesomraderne, da vedligehol-
delse af vinduer i boligerne ligger hos den enkelte gjer.

Der er ikke observeret behov for aktuelle vedligeholdelsesarbejder.

Interval

Qkonomi Pris i k.

Drift

Vedligehold
04.01 Regelmaessig eftergang og justering af vinduer 2 5.000

04.02 Udskiftning af ruder, teetningslister og fuger 1 5.000

Anbefaling

Lovkrav

s

Vindue til bolig. Vinduets placérinq er trukket ind i . . ' -
facaden, hvilket giver en god beskyttelse af vinduet Vindue | trappeopgang med pudsebeslag
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen
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Kealdervindue med alu salbank
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200

E/F Lanternen
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05. Udvendige dere

Dgre til opgangene er alu dere.
Udvendige kaelderdere er staldere.

Dgrene vurderes at vaere i middel stand.
Derpumper er indstillet til at smakke opgangsderene meget hardt i. Dette er for at sikre, at de-

rene lukker helt ved blaest. Det anbefales at finde en l@sning pa problemet, da derene ikke kan
holde til det i lengden. Maske kan en korrekt indstilling af pumperne klare det.

Interval

Pris i kr.

Vedligehold
05.01 Regelmasssig eftergang og justering af udvendige dere i fellesom- 3| 5.000
rader

Anbefaling
05.02 Lesning af problem med derpumper pa opgangsdere 50.000

Lovkrav

Opgangsder set udefra Opgangsder set indefra
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen
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06. Trapper

Ejendommen har 5 trappeopgange fra stuen til hhv. 6. 09 7. sal.

Trapperne er i beton med terrazzooverflade og veern i malet stal med handliste i tree.
Teeppebelagning i vindfang og klinker pa repos i stuen.

2 udvendige keldertrapper i beton med varn i galvaniseret stal.

1trappe i galvaniseret stal fra terraen til parkeringskaelder,

1trappe til gennemgang mellem opgang 77B og 77C udfert i galvaniseret stal med belagning i
betonfliser.

Trapperne vurderes at vare i god stand og fremstar som nye.

Trapperne er generelt udfert i vedligeholdelsesfrie materialer, hvorfor der kun er behov for
vedligeholdelse af malede overflader.

Der er ikke observeret behov for aktuelle vedligeholdelsesarbejder.

Interval

@konomi
Drift

Pris i kr.

Vedligehold . .
06.01 Lebende vedligeholdelse af malede overflader efter behov 2 '30.000

Anbefaling

Lovkrav

Trappeopgang set oppe fra. Trappeopgang set nede fra.
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen

Trappeopgang, repos i stueplan med klinker og
vindfang med tapper

i

il

Trappe fra terran set fra parkeringskalderen

NEWSEC

Postkasser er placeret i vindfang

Trappe til gennemgang mellem opgang 77B og 77C
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen
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07. Porte/gennemgange

Ejendommen har en gennemgang mellem opgang 77B og 77C.
Gennemgangen er udfgrt med belegning i betonfliser, vagqge i blankt murvasrk samt galvanise-
rede stalplader. Mod garden er opsat en vindafskaermning i glas.

Kerende trafik til og fra parkeringskalder sker via rampe i beton.
| keelderen er monteret automatisk rulleport med lyssignalanlzeg.

Bade gennemgang, rampe og rulleport vurderes at vare i god stand og fremstar som nyt.

Bygningsdele er generelt udfert i vedligeholdelsesfrie materialer, og der er kun behov for ser-
vice af rulleporten.

©
e
B
Pkonomi = Pris i kr.
Drift
07.01 Regelmaessig service af rulleport 1 5.000

Vedligehold
Anbefaling

Lovkrav

Vagge i blankt murvaerk og galvaniserede stalpla-
der

Gennemgang set fra gaden
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen
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e

Rampe til parkeringskalider

Automatisk rulleport Signalanlaeg
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen
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08. Etageadskillelser

Etageadskillelser er besigtiget i kaelderen.

Etagedek er betonelementer.

| ikke opvarmede kelderarealer, er etagedaekket isoleret med synlige mineraluldsplader pa un-
dersiden.

Etaged=k vurderes at vare i god stand.

Etageadskillelser er vedligeholdelsesfrie.

Interval

Pris i kr.

@konomi
Drift

Vedligehold

Anbefaling

Lovkrav

ii-t-'_ L | e

Isoleret etagedak i keelder Etagedak i pulterrum, hvor der er opvarmning
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09. WC/bad

Vedligeholdelse af badevarelser er ikke indeholdt i vedligeholdelsesplanen, da forpligtigelsen
ligger hos den enkelte ejer.
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10. Kekkener

Vedligeholdelse af badevarelser er ikke indeholdt i vedligeholdelsesplanen, da forpligtigelsen
ligger hos den enkelte ejer.
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11. Varmeanlag

Ejendommen opvarmes af centralvarme baseret pa fjernvarme.

| boliger er der gulvvarme i alle rum.

Trappeopgange er opvarmet med konvektorer placeret i stueetagen.
Pulterrum i kaelderen er opvarmet med konvektorer.

Der er varmeflader i de 5 ventilationsanlaeqg, der betjener boligerne.
Varmecentralen er placeret i kelderen.

Forventet levetid 20-25 ar.
Varmeanlagget vurderes at vaere i god stand.

Det anbefales at fa anlaegget gennemgaet af en energikonsulent mhp. kortleegning af mulige
besparelser pa driften.

Der er observeret uisolerede varmerar i teknikrum ved elevatorskakt i kalder.

I
ot
...
@konomi = Pris i kr.
Drift
11.01 Service af anlaegget 1 10.000
1.02 Udsyring af varmtvandsbeholder 2 5.000
Vedligehold
11.03 Udskiftning af cirkulationspumper 4 10.000
Anbefaling
11.04 Energikonsulent 25.000
11.05 Isolering af uisolerede ror i kaelder 10.000
Lovkrav
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
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E/F Lanternen
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Konvektor i pulterrum Uisolerede varmergr i kaelder
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12. Aflgb

Aflab af regnvand fra tag og altaner sker i kondensisolerede faldstammer placeret i installati-
onsskakte.

Aflgb af spildevand sker i faldstammer i stgbejern placeret i teknikskakte.

Vandret fering af aflebsrer sker under loft i kaelder.

Installationen vurderes at vaere i god stand.
Der er ikke observeret behov for vedligeholdelsesarbejder.

Det anbefales at afsette midler til en forventelig minimal vedligeholdelse og spuling af fald-
stammer.

Interval

Pkonomi Pris i kr.

Drift

Vedligehold
12.01 Labende vedligehold og rensning af faldstammer 1 5.000

Anbefaling

Lovkrav

Regn- og spildevand fares ud af keelderen til knndenslsoleret regnvand fgrt under loft i
kloak kelder
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. 5
i i = i -'-7

Spildevand fert under loft | kaelder Gulvaflgb i bruseniche udfert som unidrain
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Vedligeholdelsesplan 2020 - 2029
Sagsnr. 42270 200
E/F Lanternen
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13. Kloak

Kloak omfatter installation i jord til bortledning af regn- og spildevand samt omfangsdraen med
tilherende grundvandspumper.

| parkeringskaelderen er der nedlgbsbrgnde og pa rampen til kaelder er der ACU-draen til op-
samling af regnvand.

Installationen vurderes at vaere i god stand, og driftspersonalet oplyser, at der ikke er proble-
mer med driften.

Det anbefales at foretage en Tv-inspektion hvert 20. ar.

o
c
2
@konomi = Pris i kr.
Drift
Vedligehold
13.01 Regelmassig rensning af tag- og nedlgbsbrgnde efter behov 1 5.000
13.02 Regelmasssig service af grundvandspumper efter behov 1 10.000
13.03 Regelmassig spuling af omfangsdren efter behov 2 10.000
Anbefaling
13.04 Tv-inspektion 20 15.000
Lovkrav

ACU-draen til opsamling af regnvand pa rampen Pumpebrend placeret i parkeringskalder
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Styreboks til grundvandspumper er placeret i var-
mecentral
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NEWSEC

14. Vandinstallation
Vandinstallationen er besigtiget i keelderen og i en enkelt bolig.

Det forudsattes, at den enkelte ejer vedligeholder armaturer i egen bolig.
Der er placeret malere med fjernaflaesning i boligerne.

| varmecentralen er placeret trykforg@geraniag.

Vandinstallationen vurderes at vaere i god stand.

Der er ikke observeret behov for aktuelle vedligeholdelsesarbejder.

Det anbefales at afsatte midler til en forventelig minimal vedligeholdelse.

Interval

@konomi Pris i kr.

Drift

-

Vedligehold
14.01 Afsat belgb til vedligehold 1 5.000

14.02 Regelmaessig service af trykforegeranleeg 1 5.000

Anbefaling

Lovkrav

Vandmaler i varmecentral med fjernaflesning Trykforggeranlaeqg placeret i varmecentralen
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Vandmalerarrangement i installationsskakt i

Fering af rer i parkeringskaelder bolig

31 {42)



NEWSEC

15. Gasinstallation
Ejendommen har ingen gasinstallation.
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16. Ventilation

| boligerne er der balanceret ventilation, dvs. med udsugning oq indblaesning af luft.
De 5 anlaeq er placeret | teknikrum pa taget.
Tagventilatorer til ventilering af affaldsskakte.

Mekanisk ventilation af parkeringskaelder til at fjerne eksplosive dampe og kulilte.

Interval

@konomi
Drift

Pris i kr.

Vedligehold
16.01 Regelmassig service af samtlige anlaeg 1 60.000

Anbefaling

Lovkrav

Anlaqg til ventilation af boliger placeret i tek- -
nikrum pa taget. Ventilationsrer pa taget med luftindtag
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Rist i facade, luftafkast Udsugningsventil i bolig

Tagventilator til ventilering af affaldsskakte

Mekanisk ventilation af parkeringskelder
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17. El/svagstrem

De feelles installationer omfatter:
kraft i faellesomrader
belysning i faellesomrader
dertelefonanlaeg

internet

. a @ @

Installationerne vurderes at veere i god stand.
Der er ikke observeret behov for aktuelle vedligeholdelsesarbejder.

Det anbefales at afsatte midler til en forventelig minimal vedligeholdelse.

Interval

@konomi
Drift

Pris i kr.

Vedligehold .
17.01 Afsat belgb til vedligeholdelse 1 10.000

Anbefaling

Lovkrav

Hovedtavle i varmecentral Opgangstavle placeret i keelder
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Belysning i terraen

Dartelefon
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18. @vrige ombygningsarbejder

Pvrige ombygningsarbejder omfatter fglgende bygningsdele:
s altaner
« elevatorer
« affaldsskakte
« affaldssug
« npdbelysningsanlaeq i keelder
« akustisk brandalarm i boliger

Altaner er udfert i fiberbetondaek med qulv i hardttrae og veern i galvaniseret stal og glas.
Pa det sydvestlige hjerne af ejendommen er 5 altaner udfert som skalmuret betonkonstruk-
tion.

Altanerne er vedligeholdelsesfrie, men man skal sgrge for at holde aflgb frit, hvilket forudsaet-
tes at veere den enkelte ejers ansvar.

| hver opgang er der elevator. Der afsattes belgb til service samt forventelige udkald og repa-
rationer.

Hver opgang er forsynet med affaldsskakt, der ferer til affaldssuqg i keelderen.

| kzelderen er der et ngdbelysningsanlag og i boligerne regalarmanlaqg.
| opgangene er der fart stigrer til brandslukning.

Alle anlaq vurderes at veere i god stand.

| stueetagen 77E ses et altanveern, hvor bolte ikke er skruet helt ned i betondakket.

Interval

@konomi Pris i kr.

Drift

Vedligehold

18.01 Service af elevatorer samt afsat til forventelige udkald og reparati- 1 80.000
oner

18.02 Service af affaldssug 1 25.000

18.03 Kontrol af nadbelysning 3 5.000

Anbefaling

Lovkrav
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Altandak | fiberbeton. Bolte er Ikke skruet
helt i

Skalmuret altan Elevator

|
(L5 :

Affaldsskak Affaldssug
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Stigrer til brandslukning age
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19. Private friarealer

Omfatter baggarden med grasarealer og stier med belagning i betonsten.
| graesarealet er placeret riste til udluftning af parkeringskaelder.
Ved rampe og niveauforskelle er opsat vaern i galvaniseret stal.

Gartnerarbejder medtages ikke i vedligeholdelsesplanen.
Derudover er arealerne vedligeholdelsesfri.

Interval

@konomi
Drift

Pris i kr.

Vedligehold

Anbefaling

Lovkrav

Garden set fra opgang 77E Belaegninger i betonsten
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Rist til parkeringskalder Varn i galvaniseret stal ved niveauforskelle
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20. Byggeplads

Udagifter til stillads og lift er medtaget under de enkelte afsnit.
Det skal naevnes, at det er en ekonomisk fordel at udfere flere bygningsarbejder samtidig, nar
der er stillads pa ejendommen (eksempelvis i forbindelse med tagudskiftning).
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Priser i denne vedligeholdelsesplan er overslagspriser, priserne er opdelt som
handvaerkarpriser inkl. moms og uden radgivning, projektering sller byggestyring.

Ved sterre entrepriser skal der indregnes et belob for etablering og vedligehold af
byggeplads. Priserne er i vedligeholdel. I ikke indek I

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Eftersyn af taget
Forslag il lasning al probl med
Arlig kontrol af faldsikringsanizeg

og justering af done
Forslag til lesning &l med
Forsiag til lssning af fald pa guiv |
Se pa ejendommens brandstrategi

ag justering af
0502 |Losning at problem med dorpumper pa opgangsdare

El
0701 |Regeimeessgserviceatraepot | | [ [ | sews sow som| sooo 5000 soo  so| sl 5o 500 soowof

1 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000/
11.02 Udsyring af varmtvandsbeholder 5.000 5.000 5.000 5.000! 5.000; 25.000)
1102 L af 10.000 10.000. 20.000)
1104 |Energikonsulent 25,000 25.000)
11.05 |lsolering af ¢ 101 | kezider 10.000 10.000
Overfort til side 2 280000 75.000 45.000 85.000 45.000 100.000 45,000 85.000 45.000 75.000 880.000|




NEWSEC

Priser i denne vedligeholdelsespian er overslagspriser, priserne er opdelt som
handvesrkerpriser inkl. moms og uden radgivning, projektering eller byagestyring.
Ved sterre entrepriser skal der indregnes et beleb for etablering og vedligehold af T
brgtmplaids. Piidsrng o | i tnciekarog : 53 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028
Overfort fra side 1 280.000]  75.000]  45000]  85.000]  45000] 100.000]  45.000]  85000]  45.000]  75.000 880,000
12 Atieb \ |
1201 | Lobende vedligehold og rensning af | 5.000 5000 5000 5000 5,000 5000 5000 5000 5000 5000 50.000]
13 Kloak ) ' | ) [ [
13.01 | Regelmeessig rensning af tag- og nedlebsbrande efier behav | 5.000 5.000 5000  5.000 5.000 5.000 5000 5000 5000 5000 50.000]
13.02  |Reg ig service af gr imper efter behoy 10.000) 10000  10000) 10000  10.000)  10.000]  10.000] 10000  10.000]  10.000 100.000]
1203 |Regelmasssig spuling af omiangsdraen efter behov 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000f
13.04 |Tv-inspektion | 15.000 15.000)
14 Vandinstallation [
1401 |Afsat belob til 5000 5.000 5,000 5.000 5.000 5.000 5000 5000 5.000 5.000 50.000]
14,02 |Regel service al Iryklorogeranizeg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5000 5.000 5.000 5.000| 5000 50.000]
15 | |
; | | | | | 0
16 Ventil: \ [ [ [
1601 | service af samiligs anlsg | 60000)  60.000)  60.000|  60.000)  60.000|  60.0DD|  BO.000|  60.000)  B0.000|  60.000 600.000
17 BN/ svs [ | |
17.01  |Afsat betob ti | 10000  10.000]  10.000)  10.000]  10.000] 10000  10.000)  10.000]  10.000|  10.000 100.000
18 Bvrige on I | [
1801 |Service af elevalorer sami afsat til forventelige udkald og reparationer | B0.000)  80.000]  B0O.00|  80.00D)  B0.000|  80.000|  BO.00O|  80.000  BO.000|  80.00D 800.000)
18.02 | Service af affad: | 25000 250000 25.000) 25000) 25000  25.000] 25000 25000  25.000) 25000 250.000
1803 | Kontrol af nodbelysning | 5.000 | 5.000 5,000 | | 5.000 20.000)|
19 Private [
. I | 0
208 |
Ved starre vedigeholdelsesarbejder skal der lillzgges byggepladsomhostninger. | 0
|Handvzzrkerudgifier — 490.000] 290000  260.000) 305000 260.000( 315000 266.000| 300.000)  265.000|  295.000 3.015.000)
|Utprudseslige udgifier 15 % 73500 435000  37.500| 45750|  37.500|  47.250|  38.250) 45000  39.750|  44.250 452.250
|Samiede udgifter pr. ar 1 alt, inki. moms 563.500] 333.500]  267.500]  350.750] 287500  362.250]  293.250]  345.000]  304.750] _ 339.250 3.467.250)
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